NAZEV STAVBY

STAVEBNi UPRAVY SKOLY V SAZOVICICH

AUTOR
ING. PAVEL KRAMPLA

e-mail: pavelkampla@email.cz fel.: 605 148 329

PROJEKTANT CASTI
ING. JAROSLAV TESAR

e-mai: eprojekt Zin@volny.cz

fel.: 603217 076

VWPRACOVAL
ING. JAROSLAV TESAR

s-mail: eprojekl.zin@volny.cz tel: 603217 076

KONTROLOVAL
ING. PAVEL KRAMPLA

e-moail: povelrampla@emailcz

fel.: 605 148 329

www.pavelkrampla.cz
00420 605 148 329

OBJEDNATEL

Obec Sazovice, Sazovice 180, 763 01 Myslocovice

'STUPEN DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO PROVADENIi STAVBY

FORMAT Ad DATUM

4x A4 03 /2021

CAST

D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU

'STAVEBNI OBJEKT

SO 101 - OBJEKT SKOLY

ODDIL D.1.4 - TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

D.1.4.d - SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD

MERITKO PARE

NAZEV VVKRESU

ROZVADEC "RE"

STUPEN CISLO VYKRESU ZMENA

DPS ||D.1.4-410 || 000 |

RE GDAJE O ROZVADEQ!

873

OCELOPLECHOVY ZAPUSTENY ROZVADEC S DVERMI
ROZVADEC V PROVEDEN( S POZARNI ODOLNOSTI EI30S
KRYTI IP54

5 RAD, 120 MODULU

PRIVOD SPODEM, VYVODY VRCHEM — ZADEM

EKVIVALENTY V' PRIME ZODPOVEDNOSTI DODAVATELE

678

ROZVODNA SOUSTAVA : 8 NPE, AC §0Hz, 280/400V/TN-C-S
OCHRANNA OPATRENI PRO ZAJISTEN| BEZPECNOSTI — OCHRANA PRED GRAZEM ELPROUDEM
DLE SN 33 2000-4-41 ed.2

411.2 - POJDAVKY N ZAKLADNI OCHRAY (PRED DOTYKEM ZIVPcH CASTY)
~ IZOLACE, PREPAZKY NEBO KRYTY

113 ~ POZADAWY N1 OCHRANY PYI PORUSE (PRED DOTYKEM NEZVPCYH CAST))
411.3.1 — OCHRANNE UZEMNENI A OCHRANNE POSPOJOVANI

411.3.2 — AUTOMATICKE ODPOUEN| V PRIPADE PORUCHY

411.3.3 — DOPLNKOVA OCHRANA - PROUDOVY CHRANIC

PROSTOR PRO JEDEN FAKTURACNI ELEKTROMER — MERENI EON

UVEDENE TYPY PRISTROJU JE MOZNO NAHRADIT PLNYMI TECHNICKYMI
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SPECIFIKACE KUCHYNE KOTELNA 28-2.NP

ZAKRASLIT DOKUMENACI SKUTECNEHO PROVEDENI

ROZVADEC RE
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3 NPE, 230/400V, AC, 50Hz, TN-C-S
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PATRIENE PREPOJIT STAVAJICI KABELY

ZAKRASLIT DOKUMENACI SKUTECNEHO PROVEDENI
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